Znak sprawy: 115-ONS-HK-35/5t/17 Nowa S0l, dnia 19 pazdziernika 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 108 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1.j. Dz. U. 7 2017 r, poz. 1257), § 3 ust.1 12, § 4 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 4,
ust. 4, ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz 1989), w zwigzku z art. 27
ust.] ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (1.j. Dz. U, z 2017 r., poz.
1261), art. 51 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu Scickow (1.j. Dz. U. z 2017 1., poz. 328 ze zm.), Paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan NR OL.-1.MiP-
1254/2017 probki wody przeznaczonej do spozycia pobrancj w ramach nadzoru sanitarnego w dniu
17 pazdziernika 2017 r. przez przedstawicicla Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowej Soli, z sieci wodociagu publicznego w Radwanowie (punkt monitoringowy: Broniszéw -
przepompownia), administrowanego przez Przedsicbiorsiwo Ustug Komunalnych ,,USKOM?”
Sp. z 0.0, ul. Elektryezna 9, 67-120 Kozuchéw, po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
stwierdza

brak przydatnoéci wody do spozycia przez ludzi

produkowanej przez wodociyg publiczny w Radwanowic, zaopatrujgcy micjscowosei:
Radwandéw i Broniszéw,

Woda z kranu nie nadaje si¢ do picia, przygotowywania napojow i potraw, myeia owoeow
I warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyn kuchennych i sztuécéw.
Woda z Kranu nie nadaje sie do myeia i kapieli.
Woda moze by¢ uzywana wylgeznie do splukiwania urzgdzen sanitarnych.

Jednoczesnie Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli nakazuje wykonad
przez  administratora wodociggu publicznego w  Stypulowie Przedsigbiorstwo Uslug
Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchéw: nastepujace
obowiazki: '

. Zapewni¢ w wodociggu publicznym w Radwanowie, zaopatrujgcym mieszkancow
micjscowosel Radwanow i Broniszow. jakos¢ wody odpowiadajaca wymaganiom okreslonym
w zalaezniku nr 3 czed$¢ A do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczoncj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
2. Zapewni¢ zastgpeze zrédlo zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi dla
mieszkancow micjscowosei Radwanéw 1 Broniszow, korzystajgeych z wody produkowanc;
przez. wodociag publiczny  w Radwanowie -~ odpowiadajaca  wymaganiom  wi'w
rozporzadzenia.
W przypadku korzystania z wody dostarczancj cysterna, wodeg z cysterny mozna uzywaé do
spozycia wylacznie po przegotowaniu — informacia o tym powinna byé w sposob trwaly
umicszezona na cysternic,
Zaplanowa¢ 1 zrealizowa¢ dziatania naprawcze majgee na celu doprowadzenie do wiasciwej
jakoscl wody (pod wzgledem bakteriologicznym) produkowancj przez wodocigg publiczny
w Radwanowie.

L



4. Poinformowac micszkancow miejscowoscl Radwanow oraz Broniszow, korzystajacych
7. wody produkowane] przez wodociag publiczny w Radwanowie, o stwicrdzeniu braku jej
przydatnosci do spozycia 1 celow gospodarczych - woda moze by¢ uzywana wylacznic do
sphukiwania urzadzen sanitarnych.

5. Powiadomi¢ pisemnie Panstwowcgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
0 zapewnieniu w sieci wodociggu publiczneffo w  Radwanowic, wody o jakosci
odpowiadajace] wymaganiom okreslonym w wiw rozporzadzeniu, poprzez preedstawienic
wynikow badania wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej.

Obowiazki wymienione w punktach 1, 2, 3, 4 nalezy wykona¢ natychmiast.

Uzasadnienie

W probce wody o numerze OL-1254 pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu
17 pazdziernika 2017 r. przez przedstawiciela Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowej Soli, z sieci wodociagu publicznego w Radwanowie (punkt monitoringowy: Broniszoéw —
przepompownia), stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli - 107 jtk/100, co stanowi niezgodnoéé
7 wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 3 cz¢sé A do rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. - najwyzsza dopuszezalna wartosei lego parametru w probee wody —
0 jtk/100 ml.

Stwierdzenic  obccnosel  bakterii  grupy coli w badancj prébece wody moze $wiadezyé

o nieodpowiednim j¢j uzdatnianiu lub witdrmym zanicczyszezeniu $ciekami. Wykrycie wiw
mikroorganizméw w wodzic przeznaczonej do spozycia, moze stwarzaé potencjalne zagrozenic dla
zdrowia ludzi.
Bakterie grupy coli sa uznane za odpowicdni wskaznik mikrobiologiczny jakosci wody do spozycia
I nic powinny wystepowac w wodzie dostarczancj odbiorcom. Spozywanic wody zanicczyszczonej
bakteriologicznie moze by¢ przyczyna wystapienia zatrué¢ pokarmowych lub innych zachorowan
objawiajacych si¢ zaburzeniami zotadkowo-jelitowymi.

Wobec powyzszego, po rozwazeniu slopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, stwierdzil brak przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi produkowanej przez wodociag publiczny w Radwanowie w calym odeinku sicci wodociagowe;j.
Jednoczesnic zobowiazuje si¢ administratora wodociagu do podjecia dziatan naprawczych, majacych
na celu zapewnicnic jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi, ujmowane]
z wodociggu publicznego w Radwanowie - odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w/w
rozporzgdzeniu.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowe] Soli informuje tym samym, iz w przypadku
zastosowania w ramach podjetych dziatan naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego
zwigzkami nalezy monitorowaé poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych uzywanych do
pobierania wody 1 utrzymywac jcgo stgzenie do warto$ci nie przekraczajacej 0,3 mg/l.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy 7 dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowcej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 2z 2017 1., poz. 1261) .,w razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych
1 zdrowotnych, panstwowy powiatowy inspcktor sanitarny 1‘1;-.1k£-m.1jt: w drodze decyzji, usunigeie
w ustalonym terminie stwicrdzonych uchybien™.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci gdyz jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzkiego.

Ze wzgledu na powyzsze Panstwowy Powlatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli odstgpit
od obowiazku zawartcgo w art. 10 § 1 Kodeks postgpowania administracyjnego (1.j. Dz 1.
z 2017 ¢, poz. 1257).

Biorac pod uwage znaczenie tego wskaznika jakodei wody dla zdrowia ludzi postanowiono jak
w sentencji.



Stosownic do § 17 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosel wody przeznaczonej do spozycia przez ludz (Dz. U. 7z 2015, poz. 1989) o podjetych
dziafaniach w sprawie jakosci wody zawiadamia si¢ Burmistrza Miasta i Gminy Kozuchow.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy stonom prawo zlozenia odwolania do Lubuskiego Parnstwowego Wojewodzkiego
Inspektora  Sanitarnego  w Gorzowie Wielkopolskim  za posrednictwem  Paistwowego Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 11 w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0.
ul. Elektryezna 9, 67-120 Kozuchow

2. Burmistrz Miasta 1 Gminy Kozuchow

ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchow
3. Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowic Wikp.

ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 Gorzow Wikp.
4. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S0l
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sol
6. HZZiPU wim.,
EP wim.
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